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Ro-11

Legenda

- Oprawa świetlówkowa oświetlenia podstawowego
  2x36 W, 230 VAC, przeznaczona do strefy 22 zagrożenia wybuchem
  (np. EXP 03-2360, prod. PolamRem).

- Oprawa świetlówkowa oświetlenia awaryjnego
  2x36 W, 110 VDC, przeznaczona do strefy 22 zagrożenia wybuchem
  (np. OPR.EXP 03-2360/P + statecznik 110-240V AC/DC),
  prod. PolamRem).

- Opis przy oprawie: poziom montażu/obwód z rodzielnicy Ro11

- Łącznik impulsowy oświetlenia

- Drabina kablowa D400H100 dla kabli siłowych

- Drabina kablowa D200H100 dla kabli sterowniczych

AW

D400-L

D200-C

+10,7m/ob.2

1:100

Uwaga:
Instalacja oświetleniowa obejmuje tylko nowo instalowane urządzenia.
Pozostałe obszary są oświetlone przez istniejącą instalację oświetleniową.


